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3.1. Dispositions relatives au volet
« risques »

Conformément aux exigences réglementaires, le volet « risques » du réexamen périodique
comprend, d’une part, un examen de conformité de l'installation au regard des regles et
des exigences qui lui sont applicables et, d’autre part, la réévaluation du niveau de sUreté.

3.1.1. Dispositions relatives a la conformité de linstallation

Préalablement a la mise en ceuvre d’objectifs d’amélioration de slreté, EDF s’assure de
la conformité des installations au regard des regles qui leur sont applicables.

En complément du traitement des écarts de conformité identifiés au cours du
fonctionnement, EDF met en oeuvre, a loccasion des réexamens périodiques,
d’importants moyens de vérification de la conformité des installations suivants plusieurs
démarches complémentaires :

e La gestion de la conformité,

e [’Examen de Conformité des Tranches (ECOT),

e Le Programme d’Investigations Complémentaires (PIC),
e Un programme de revues de conception des systemes,

e Les essais particuliers.

La disposition suivante est proposée sur le theme « Slreté/Conformiteé ».

Intitulé Traitement de l‘événement anormal de fabrication des crayons MOX
Theme Sdreté / Conformité
Typologie Disposition a ’étude

Applicabilité Spécifique au réacteur

Objectif : améliorer la qualité des pastilles des crayons de combustible MOX.

Eclairage technique : afin de traiter 'lanomalie de fabrication des crayons de combustible
MOX (présence d’amas riches en plutonium de dimensions supérieures aux criteres), le
fournisseur d’EDF étudie une évolution du procédé de fabrication de ces crayons afin
d’éliminer les phénoménes de création de ces amas et ainsi garantir le respect des
criteres du dossier technique de fabrication de ces crayons. Dans l'attente de cette
evolution potentielle, ce phénomene est pris en compte par Uapplication de pénalités sur
les résultats des études.




~‘.‘ EDF (LGOS RV TENC TR -1 [ M Bl Picce 3 - Description des dispositions proposées par
Jye de Saint-Laurent I'exploitant a la suite du réexamen périodique
| Gaine Pastille d'uranium Ressort

Plaque de pied

Figure 3. Schéma d’un crayon combustible et d’un assemblage de combustible




